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NOTAS

1
TODAS AS MEDIDAS SÃO EM METROS;

2

3
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A LOCAÇÃO DAS JANELAS, QUANDO NÃO COTADAS

SERÃO CONSIDERADAS CENTRADAS

NO VÃO OU A 10 CM DA QUINA MAIS PRÓXIMA;

AS BONECAS DAS PORTAS, QUANDO NÃO COTADAS

SERÃO DE 10CM; OU CENTRADAS NO VÃO;

4

AS PAREDES, QUANDO NÃO COTADAS, SERÃO DE

15CM

OS PISOS E AS PAREDES DA COZINHA E DO BANHEIRO

DEVERÃO SER DEVIDAMENTE IMPERMEABILIZADOS

6

PODERÁ SER ALTERADO O LOCAL DA(S) CALHA(S)

E CONDUTORE(S) DE ÁGUA PLUVIAL,

BEM COMO A(S) QUANTIDADE(S) E O(S) DIÂMETROS;

O USO DOS EPIS, (EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA);

SÃO DE USO OBRIGATÓRIO; O MAU USO,

OU NÃO USO, EXIME O PROFISSIONAL DE QUALQUER

RESPONSABILIDADE OU CULPA;

7

QUALQUER ALTERAÇÃO NESTE PROJETO SEM

Á PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL,

EXIME O MESMO DE QUALQUER RESPONSABILIDADE

OU CULPA.
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Interruptor

Numero correspondente ao circuito1, 2 ... 8
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PROJETO DE TOMADAS - LAYOUTPROJETO DE CIRCUITOS - LAYOUT
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TOMADAS E INTERRUPTORES - PAVIMENTO SUPERIOR

ESC. 1/75

LEGENDA

Tomadas elétricas baixa. Altura 50 cm

Tomadas elétricas média. Altura 110 cm

Tomadas elétricas alta. Altura 210 cm

Interruptor

Interruptor duplo

Interruptor triplo

Ponto de antena

Arandelas

Ponto de internet cabiada. Altura 210 cm

Spot de chão

Spot na laje

Tomada no chão

OBSERVAÇÕES

· As cotas indicadas no projeto indicam os

eixos das tomadas e pontos elétricos.

· A fiação elétrica nunca deve ser passada

junto com a fiação da antena.

· Para arandelas deixar apenas mangueira,

não deixar caixa de passagem.

· Quando existem tomadas muito proximas,

será cotada um das tomadas. a distancia

entre elas deverá ser de 12 cm.

· Para os dois interruptores que estão na

parte hachurada, observar se ja existe

algum interruptor dentro da residencia que

permite acender e apagar as luzes do

ambiente a ser projetado.

2

3
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LEGENDA

Luminária Plafon de embutir LED cor fria. (a definir)

Spot de embutir LED, cor quente.

Lustre (a definir)

Pendente (a definir)

Fita de LED

                     Luminaria tipo Calha

OBSERVAÇÕES

· Conferir as medidas no local.

· O projeto luminotécnico foi elaborado em função

do layout, portanto alterações devem ser

comunicadas com antecedência, pois acarretarão

em mudanças no projeto, não nos

resposabilizando por mudanças posteriores.

· Medidas consideradas pelo eixo das peças, tanto

no teto quanto as arandelas e balizadores.
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